
【譲葉中継局】 【防災センター】 

 ≪執務室≫ 

【人吉下球磨消防組合消防本部】 

 

≪役場敷地内 屋外拡声子局空中線柱≫ 

◆球磨村デジタル防災行政無線（同報系）施設整備工事 システム構成図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪無線室≫ 

【主要避難所】 

 

≪災害対策本部エリア≫ 
【再送信子局】(6) 

≪屋内≫ 

AC 

無線系装置 

照明・エアコン・換気扇 

非常・電源装置 分電盤 

分配機 

親局向け無線送受信装置 

（現用/予備） 

中継局関係装置 

子局向け無線送受信装置 

（現用/予備） 

発動発電機(3KVA) 

耐雷トランス 

【簡易中継局】(2) 

AC 

空中線柱 

電源収容箱（SPD、ARB） 

非常電源装置（72H） 

受信用空中線 

送信用空中線 送信用空中線 

分配器 

AC 

空中線柱 

電源収容箱（SPD、ARB） 

非常電源装置（72H） 

受信用空中線 送信用空中線 送信用空中線 

分配器 

ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄｽﾋﾟｰｶ 

外部接続箱（ﾏｲｸ、TEL） 

執務室用無線電話機 

消防本部 

無線系装置 

空中線 

情報表示盤(50 型) 

総合防災情報システム【運用端末】 

（ノート型） 

操作卓 

（関係装置部含む） 

親局用無線電話機 

情報表示盤(70 型) 

情報表示盤(80 型) 

防災サーバ L
2
-S
W 

L
2
-S
W 連絡通話用被遠隔装置 

PC/NW系装置 

INS64 

耐雷トランス 

情報表示盤(50 型) 

無
線L

AN

ル
ー
タ 

総合防災情報システム【運用端末】 

（ノート型） L2-SW 

総合防災情報システム 

登録型メールシステム 

球磨村ホームページ 

クラウド 

分電盤 無停電電源装置 

非常・電源装置 

（直流電源装置） 

J-ALERT 受信機 自動起動機 

地域イントラネット 総合防災情報システム 

被遠隔制御装置 

無線送受信装置 

遠隔制御装置 3.4K 専用線 

防災用発動発電機 無線室分電盤 

空中線(3EL) 

空中線(5EL) 

空中線(3EL) 

空中線柱 

制御・監視部 

制御・監視部 

送受信装置（ｽﾚｰﾌﾞ） 送受信装置（ﾏｽﾀ） 

外部接続箱 
（ﾏｲｸ、TEL） 

屋外拡声装置 

送受信装置（ﾏｽﾀ） 送受信装置（ｽﾚｰﾌﾞ） 

【アンサーバック型屋外拡声子局】（67） 

≪屋内≫ 

AC 

空中線柱 

電源収容箱（SPD、ARB） 

非常電源装置（48H） 

送受信用空中線 

ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄｽﾋﾟｰｶ 

外部接続箱（ﾏｲｸ、TEL） 

制御・監視部 

無線送信装置 

外部接続箱 
（ﾏｲｸ、TEL） 

屋外拡声装置 

【戸別受信機】(1,700) 【文字表示戸別受信機】（30） 

戸別受信機 空中線 

戸別受信機 空中線 

回転表示灯 

既設利用 新設 設置場所で異なる 凡例： 

音声合成装置 

3.4K 専用線 

連絡通話用被遠隔装置 

被遠隔制御装置 

地区遠隔制御装置 

地図表示用ﾃﾞｽﾌﾟﾚｲ 

地図表示装置 

親局用無線電話機 

情報表示盤(50 型) 

連絡通話用被遠隔装置 

FW（ﾙｰﾀ機能） 

ISP 

ONU 

統合放送装置【副】 

（ノート型） 映
像
ス
イ
ッ
チ
ャ
ー 

無線送受信装置 

（現用/予備） 

空中線 

統合放送装置【主】 


